Prufbericht Technologiezentrum Wasser (TZWY) iiﬂﬂml ‘

Karlsruhe

DVGW-Technologiezentrum Wasser; Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

DVGW

Auftraggeber Stadtwerke Lebach GmbH & Co.KG

Hans-Schardt-Str. 1a
66822 Lehach

Prohennahmestelie

Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
12.014.2022 12.01.2022 Gronki, Thomas * 2022000013

Parameter het °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren
Parameter der Gruppe B nach TrinkwV, Fassung 2018
Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 2, Teil |
Benzol < BG il 0,10 1,0 DIN 38407-43:2014-10
Bor < BG mgfL 0,02 1,00 DIN EM IS0 17294-2:2017-01
Bromat <BG ugil 1,0 10 DIN EN IS0 15061:2001-12
Chrom ' <BG mygiL 0,0085 0,050 DINEN 30 17294-2:2017-01
Cyanid, gesamt <BG g/l 6,01 0,05  DiNENI18O 14403-2:2012-10
Fluorid <BG mgil. 0,05 15 DIN EN 180 10304-1:2009-07
Nitrat 29,9 mgll 0,5 50,0 DIN EN IS0 10304-1:2009-07
Quecksitber <BG mglt 0,60005 0,00100 DIN EN 3508:2002-04
Selen < BG mgi. 0,001 4010 DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Uran 0,0008 mg/L 0,0601 0,0100 DIN EN 150 17294.2:2017-01
Leichifl. Halogenkohienwasserstoffe
1,2-Dichiorethan < BG HaiL 0,10 30 DIN 38407-43:2014-10
Tetrachlorethen 0,20 pait 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Trichtorethen <BG KoL 0,10 DN 38407-43:2014-10
Summe Tri- und Tetrachlarethen 0,20 Moll 10 DIN 38407-43:2014-10
Dichlormethan <BG gl 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Tetrachiormethan <BG ugiL 0,40 DIN 38407-43:2014-10
1,1,1-Trichlorethan <BG Hoi. 0,10 DIN 38407-43:2014-10
¢is~1,2-Dichlorethen <BG Hail. 0,16 DIN 38407-43:2014-10
frans-1,2-Dichiorethen <BG pafl 0,10 DIN 38447-43:2014-10
1,1-Dichiorethan <BG Hafl. 0,10 DIN 38407-43:2014-10
1,1-Dichiorethen <BG pgil. 0,10 DIN 33407-43:2014-10
1,1,2-Trichlortriffuorethan <BG pgit 0,10 DI 38407-43:2014-10
PSM-Wirkstoffe und Metabolife
2,6-Dichiorbenzamid <BG Mo/l 4010 DIN 38407-36:2014-09
Alachlor <BG Mgl 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014.03
Amelryn <BG ugiL 0,010 0,10 DN 38407-36:2014-09
Atrazin 0,012 gt 0,010 0,10 DN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin 0,022 Mgl 0,010 10 DIN 38407-36:2014-09
Bromacit <BG paiL 0,010 0,10 DiN 38407-36:2014-09
Carbetamid <BG aiL 0,010 0,%0 DIN 38467-36:2014-09
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Probennahmestelle

Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
12.01.2022 12.01.2022 Gronki, Thomas * 2022000013

Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren

Chlortoluron <BG palL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon <BG palL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Cyanazin <BG palL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Desmetryn <BG pall 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Diuron <BG HalL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon <BG palL 0,010 0,40 DIN 38407-36:2014-09
Isopraturon <BG pgiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Lenacil <BG pgiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Linuron <BG ugiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl <BG pgiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metamitron <BG pg/L 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor <BG pg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuron <BG pgiL 0,010 0,0  DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron <BG pg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metoxuron <BG palL. 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Metribuzin <BG palL. 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Monolinuron <BG palL . 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Pendimethalin <BG Hall. 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Phenmedipham <BG ugiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Propachlor <BG pgiL 0,025 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Procymidon <BG uglL 0,025 0,0  DIN 38407-36:2014-09
Prometryn <BG Hall 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Propazin <BG Hall 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Sebuthylazin <BG yglL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Simazin <BG Hg/L 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Desethylsimazin <BG paiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
S-Metolachlor <BG palL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin : <BG HalL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Desethylterbuthylazin <BG g/l 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Terbutryn <BG palL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Triadimefon <BG pall 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Triadimenol <BG palL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Triallat <BG pglL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Trifluralin <BG g/l 0,010 0,40  DIN 38407-36:2014-09

Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 2, Teil I

Trihalogenmethane

Trichlormethan (Chloroform) <BG pg/L 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Bromdichlormethan . <BG palL 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Dibromchlormethan <BG pglL 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Tribrommethan (Bromoform) <BG pg/iL 0,10 DIN 38407-43;2014-10
Summe Trihalogenmethane 0,000 pglL 10 DIN 38407-43:2014-10
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Probennahmestelle
Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsheginn Probenehmer Probe-Nr.
12.01.2022 12.01.2022 Gronki, Thomas * 2022000013
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren

Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 3

Féarbung, qualitativ (Labor) ohne - DIN EN 1SO 7887:2014-04
Tritbung, qualitativ (Labor) ohne - DIN EN 150 7072:2016-11
Geruch, qualitativ (Labor) ohne - DIN EN 1622:2006-10
Farbung, SAK bei 436 nm <BG 1im 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887:2012-04
Tribung, quantitativ <BG FNU 0,08 1,0 DIN EN 1SO 7027:2016-11
Trbung, quantitativ (anges.) - FNU 0,08 DIN EN ISO 7072:2016-11
Geruchsschwellenwert 23,0 <BG - 1 3 DIN EN 1622:2006-10
Fassungstemperatur (T-Fass.) 11,6 °C DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) 25,0 547 pSiem 2790 DIN EN 27888:1993-09
pH-Wert (Labor) 20,6 7,60 . 6,50- 9,50 DIN EN ISO 10523:2012-04
pH-Wert hei T-Fass. 11,6 7,71 - 6,50 - 9,50 DIN 38404-10-R3:2012-12
pH-Wert n. Calcitsattig. b. T-Fass. 7,61 - DIN 38404-10-R3:2012-12
pH-Wertabw. vom Gleichgewicht 0,10 - DIN 38404-10-R3:2012-12
Saurekapazitat bis pH = 4,3 21,4 3,61 mmol/L 0,010 DIN 38409-7:2005-12
Saurekapazitat bis pH = 8,2 - mmol/L 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Basekapazitat bis pH = 4,3 - mmol/L 0,005 l DIN 38409-7:2005-12
Basekapazitat bis pH = 8,2 20,6 0,18 mmol/L. 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Hérte (Summe Ca- u. Mg-lonen) 2,51 mmol/L Berechnung

Harte 141 °dH Berechnung
Sattigungsindex 0,12 - DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcitlosekapazitat <BG mg/L 1 5 DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcitabscheidekapazitat 4 mg/L 1 DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcium 55,9 mgiL 05 DIN EN 1SO 11885:2009-09
Magnesium 271 mgiL 05 DIN EN ISO 11885:2009-09
Natrium 9,1 mgiL 03 200 DIN EN 1SO 11885:2009-09
Kalium 2,7 mg/L 03 DIN EN 1SO 11885:2009-09
Ammonium <BG mg/L 0,01 0,50  DINEN ISO 11732:2005-05
Eisen <BG mg/L 0,01 0,20 DIN EN 1SO 11885:2009-09
Mangan <BG mg/L 0,005 0,050  DIN EN ISO 11885:2009-08
Aluminium <BG mg/L. 0,02 0,20 DIN EN 18O 11885:2009-09
Aluminium, gelést - mg/L 0,02 DIN EN 1SO 11885:2009-09
Chlorid 30,1 mg/L 1,0 250 DIN EN 1SO 10304-1:2009-07
Sulfat 30,7 mg/L 1,0 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
TOC 0,33 mg/L 0,20 DIN EN 1484:2019-04
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Probennahmestelle
Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
12.01.2022 12.01.2022 Gronki, Thomas * 2022000013
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren

Weitere phys.-chem. Untersuchungen

SAK bei 254 nm 0,6 1im 0,1 DIN 38404-3:2005-07
Nitrit <BG mg/L 0,01 0,0  DINEN ISO 13395:1996-12
Bemerkung:

BG = Bestimmungsgrenze; GW = Grenzwert nach Trinkw\/

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf Untersuchungsende, Karlsruhe, den
die untersuchte Probe.
* interner PN im QM-System  **: externer PN im QM-System

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse filr Probe wie erhalten
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PrUfbe”Cht . Technologiezentrum l ‘

Wasser ’ Dvcw

DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

Auftraggeber
Stadtwerke Lebach GmbH & Co.KG

Hans-Schardt-Str. 1a
66822 Lebach

Probennahmestelle
Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenehmer Probenahme-Verfahren Probe-Nr.
Gronki, Thomas * DIN EN ISO 19458: Zweck a) 2022000013
Probenahme Probeneingang/Untersuchungsheginn Probenansatz
12.01.2022 09:55 Uhr 12.01.2022 12.01.2022 15:00 Uhr
Parameter Ergebnis Einheit Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Enterokokken 0 in 100 mL DIN EN ISO 7899-2: 2000-11
Beurteilung (0) (keine)

GemaR DIN EN SO 8199 sind Zahlenwerte von 1-3 gleichzusetzen mit dem Ergebnis: "Organismus ist in der Probe vorhanden®

(0) Die Anforderungen der TrinkwV bezilglich der oben genannten Parameter sind erfiillt,

(1) Der Grenzwert filr Escherichia coli gemaR TrinkwV §5 (2) in Verbindung mit Anlage 1, Teil I, Nr. 1 wurde iiberschritten.

(2) Der Grenzwert fiir coliforme Bakterien gemaR TrinkwV §7 (1) in Verbindung mit Anlage 3, Teil I, Nr. 5 wurde tiberschritten.

(3) Der Grenzwert filr die Koloniezahl bel 36°C gemaR TrinkwV §7 (1) in Verbindung mit Anlage 3, Teil I, Nr. 11 (100/mL) wurde tiberschritten.

(4) Der Grenzwert filr die Koloniezahl bei 22°C gemaR TrinkwV §7 (1) in Verbindung mit Anlage 3, Teil I, Nr. 10 (20/mL mit Desinfektion bzw.
100/mL ohne Desinfektion) wurde tberschritten.

(5) Der Grenzwert fiir Enterokokken gem#R TrinkwV §5 (2) in Verbindung mit Anlage 1, Teil I, Nr. 2 wurde tiberschritten.

(6) Der Grenzwert fiir Clostridium perfringens gemat TrinkwV §7 (1) in Verbindung mit Anlage 3, Teil I, Nr. 4 wurde iiberschritten,

n.n. nicht nachweisbar,

Bemerkung:
BG = Bestimmungsgrenze é/
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf
i Dr. Ing. B. b
die untersuchte Probe. Untersuchungsende, Karlsruhe, den 14.01.2022 I. Ing. B. Hambsch

Sachgebletsleitung
* interner PN im QM-System  **: externer PN im QM-System

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse fiir Probe wie erhalten
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